PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP
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CPT DE REGULACION RAPIDA

CAJA DE SALIDA
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INSTALACION ELECTRICA
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TABLERO DE DISTRIBUCION S

INTERRUPTOR SiPLE

INTERRUPTOR DOBLE

TOMA CORRIENTE 4050 m DE PISO.

TOMA GORRIENTE A 1.10m DE P50

TOMA CORRIENTE A 240 m DE PISO.

LAMPARA DE BAIO CONSLMO 20 W

LAMPARA ANTIEXPLOSIADE 100/

LAVPARA ANTIEXPLOSIVA DE 400

LINEA FASE NEUTRO

LINEA FASE RETORNO.

LINEA FASE NEUTRO CON ATERRAMENTO
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ELECTRODUCTO EVPOTRAD EN FARED.

ELECTRODUCTO SUBTERRANED

EQUIPO DE FACTURACION

DISPENSER DE GASOLINA ESPECIAL

DISPENSER DE DIESEL OL

DISPENSER DE GNC
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ARE ACONDICIONADO T SPLIT

LETRERD INGRESO- SALDA

TOTEN LUMINOSO

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
GERENCIA DE COMERCIALIZACION INTERNA DE LIQUIDOS
DIRECCION DE PROYECTOS Y OPERACIONES
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INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANO DE ILUMINACION copiGo:
TOMACORRIENTES Y TOMAFUERZA
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