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[bookmark: _GoBack]Diagrama referencial de tablero de control del sistema eléctrico de activación automático-manual:
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Imágenes referenciales de sistema de instalación de panel de control dentro de la caseta de protección.
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PANEL ELECTRICO CITYGATE
[ CONJUNTO Y DETALLES

SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION
R Linea viva e
0 Neulro puesto a tiema
Wn Contador de consumo eléctrico :
e Protector termomagnético bipolar
-3 Prolector (ermomagnetco Unpolar 11,12, 15, elc.|_Luminania perimetral, interor.
C1.C2.C3 | Contactor 220V 7.5Kw [ Baliza, senalzador rojo

Conmutador, selector de funcién 3
puntos (manual - automatico y parada)

Ef Toma corriente.

W ‘Temporizador analégico 24 Hrs.

Toma mixta, c/interruptor.

Voltimetro.

Senalizador uz Led rojo
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