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	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE GESTION Y SOCIAL

	CD 002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: INSTALACION, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO E ILUMINACION EN ALMACENES DRCB USMS
	Hoja:
                     6 de 6



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

INSTALACION, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO E ILUMINACION EN ALMACENES DRCB USMS
	Nº
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (PRIMARIO, SECUNDARIO - MEDIDOR)
	GLB
	1

	2
	INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR NEUTRO ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL
	GLB
	1

	3
	MANTENIMIENTO DE CABLEADO
	GLB
	1

	4
	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE CORRIENTE
	PZA
	32

	5
	INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE IP 64 50 A
	PZA
	2

	6
	DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
	GLB
	1

	7
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 W
	PZA
	23

	8
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 200 W 
	PZA
	8

	9
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 150 W T/CAMPANA
	PZA
	16


I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (sujeto a evaluación)
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

	La Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Gestión del Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba en el marco de sus competencias ha previsto la ejecución de la instalación y mantenimiento del sistema eléctrico  e iluminación para Almacenes DRCB , a continuación se detalla el contenido del servicio:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (PRIMARIO, SECUNDARIO - MEDIDOR)
· Instalación de tablero principal, incluyendo protectores eléctricos y accesorios. 

· Instalación de tablero secundario, incluyendo protectores eléctricos y accesorios.

· Instalación de medidor eléctrico

La instalación de deberá realizarse acorde a lo que establece la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.

INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR NEUTRO ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL

· Instalación de alimentador neutro acometida a tablero principal.  

La instalación de deberá realizarse acorde a lo que establece la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.

MANTENIMIENTO DE CABLEADO

· Ordenamiento del cableado existente defectuoso, debidamente aislado y mejoramiento de empalmes y conexiones defectuosas.

Mantenimiento eléctrico deberá realizarse acorde a lo que establece la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.

REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE CORRIENTE

Reparación e instalación de placas de Tomas de corriente.
INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE IP 64 50 A

· Instalación de toma corriente IP 64 50 A

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Elaboración y diseño de planos eléctricos de las instalaciones eléctricas, visados por la SIB y el CIEEC, que deberán incluir 

· Diseño eléctrico de tablero(s) principale(s) y tablero(s) secundario(s).

· Planillas de cargas y diagramas unifilares.

· Memorias de cálculos y especificaciones técnicas.

· Reconocimiento de circuitos eléctricos en tableros.

· Diagramas de tableros eléctricos actuales.

· Diagramas de alimentadores principales y secundarios.

· Ubicación de puntos eléctricos.

· Los planos comprenderán los circuitos en cada instalación.

 Se entregara 2 ejemplares (originales) visadas por el SIB y el CIEEC y 2 copias de los originales.
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 W

· Instalación, adecuación de las luminarias a LED en oficinas y depósitos de almacenes DRCB:

· En oficinas se deberá instalar/adecuar las luminarias necesarias para dar cumplimiento a lo mínimo requerido de 500 LUX  para oficinas en NB 777.
La instalación de equipos eléctricos deberá realizar acorde a lo que establece la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 200 W

Instalación de reflectores LED con las siguientes características

· Potencia máxima 200 W o superior

· Vida útil 50.000 Horas o mas

· Factor de potencia mayor igual 0.98

· Nivel de protección IP 65 o similar

· Voltaje 220 V

· Protección de sobrecarga

Nota 3: La iluminación instalada deberá cumplir el valor mínimo de iluminación en LUX establecido en la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, para Depósitos, almacenes y salas de empaque que establece para piezas grandes mínimo 100 LUX, en caso de no cumplir los LUX requeridos, la empresa deberá aumentar la cantidad de luminarias que se requieran para dar cumplimiento a la normativa vigente.
Nota 4: La distribución de la iluminación para exteriores será establecida por personal de YPFB en coordinación con la empresa. 

En depósitos de materiales pequeños como archivos y otros se deberá instalar/adecuar luminarias para dar cumplimiento a lo mínimo requerido de 200 LUX  para depósitos de piezas pequeñas en NB 777, 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 150 W T/CAMPANA

Instalación de luminarias LED con las siguientes características

· Tipo Campana

· Potencia 150 W o superior

· Vida útil mínima de  50.000 Horas

· Protección compartimento eléctrico IP 65 o similar

· Protección de sobrecarga

· Protección electrónica contra circuito 

· Angulo de iluminación 90 grados

Nota 5: La iluminación instalada deberá cumplir el valor mínimo de iluminación en LUX establecido en la NB 777 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, para Depósitos, almacenes y salas de empaque que establece para piezas pequeñas mínimo 200 LUX, en caso de no cumplir los lux requeridos, la empresa deberá aumentar la cantidad de luminarias que se requieran para dar cumplimiento a la normativa vigente.

	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

	Para fines de habilitación, la empresa deberá presentar al menos 3 contratos emitidos de similares servicios realizados a empresas públicas y privadas en los últimos 3 años que avalen su experiencia en obras civiles, provisión, instalación, mantenimiento eléctrico, diseño de planos e instalación de luminarias.

	REQUISITOS PROVEEDOR DEL SERVICIO (PERSONAL REQUERIDO)

	La empresa a ser adjudicada proveerá una persona para supervisar las actividades a realizarse en instalaciones de Distrito Redes de Gas Cochabamba deberá tener estudios a nivel ingeniería y contar con registro en la CIEEC (Colegio de Ingenieros Eléctricos de Cochabamba) o instituciones similares a nivel nacional.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	La empresa adjudicada deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución del servicio.

	PLAZO DEL SERVICIO

	Para efectos de realización de servicio mencionado, se establece como máximo plazo del servicio, Treinta (30) días calendario, a partir de la instrucción de la unidad solicitante.
El servicio de provisión, instalación y adecuación  eléctrica e iluminación se realizara en los siguientes horarios de lunes a sábado
· Lunes a viernes, a partir de las 08:30 am a 18:30 pm con intervalos de descanso establecidos.
· Sábado  a partir de las 08:30 am hasta las 16:00 pm con intervalos de descanso establecidos.


II. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (de cumplimiento obligatorio por el proponente
	FORMA DE PAGO 

	El Pago se realizara una vez se haya completado el servicio solicitado, justificándose con un informe técnico del trabajo realizado verificando el antes y después de haber realizado el servicio. El pago correspondiente será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

	La prestación del servicio se realizara en almacenes de Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba.

	FISCAL DEL SERVICIO 

	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designa Ing. Ariel Rivero Miranda y la Srta. Giovanna Elizabeth Anagua Leon como FISCALES DEL SERVICIO y tendrá las siguientes responsabilidades:

· Emitir la comunicación/instrucción (escrita o vía correo) para que se dé inicio al plazo establecido al servicio solicitado

· Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones 
· Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago.
· Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo de Seguridad Industrial y Medio Ambiente requerido.
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.


	MULTAS

	El proponente deberá cumplir con el plazo de realización del servicio, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

	FACTURACION

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB

	La Empresa adjudicada deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La Empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 

Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio.

1. ASPECTOS GENERALES: 

La Empresa adjudicada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

      1.1 Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

1.2 Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)

1.3 Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

1.4 Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

1.5 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

      (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB.

2. Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: 

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
2.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

La Empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

3. DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) 

La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

3.1  Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

3.2  Política y programas de control de Alcohol y drogas.

3.3  Programa de capacitación y charlas de seguridad.

3.4  Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

3.5  Plan de respuesta ante Emergencias para el Proyecto.

3.6  Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

3.7  Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

4. Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

4.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 

4.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum  Vitae no documentado)

4.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales

4.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte

4.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo

4.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)

4.6.1.  Casco de seguridad

4.6.2.  Lentes de seguridad (en caso de requerirse en la actividad)

4.6.3.  Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

4.6.4.  Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases u otros nocivos)

4.6.5.  Botín / Bota de seguridad

4.6.6.  Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

4.6.7.  Otros equipos de protección personal que sean requeridos de acuerdo a la actividad (alturas, espacios confinados, eléctricos, etc.)

EPP Para riesgos especiales

3.5.6.   Trabajos en altura

3.5.7.   Trabajos eléctricos

3.5.8.   Trabajos en espacios confinados

3.5.9.   Trabajos en zanja abierta

3.5.10. Trabajos con cargas suspendidas

3.5.11. Trabajos con materiales peligrosos

4.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
6. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 

7. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

	CLAUSULA DE SEGUROS

	El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, las  Pólizas de Seguros especificadas a continuación:
a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
1. CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda  sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  

II. El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	GARANTÍAS FINANCIERAS – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	El adjudicado deberá presentar como garantía de cumplimiento de contrato:

· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.


	Elaborado por:
	Aprobado por:

	
	

	Ing. Ariel Rivero Miranda
TÉCNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
	Ing. Carlos Zavaleta Paniagua
DISTRITAL DE REDES DE GAS COCHABAMBA
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