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 3 X 16 AWG-APANTALLADO

TABLERO DE MEDICIÓN

TM

ELECTRODUCTO GNC DE CAÑERIA

GALVANIZADA SOBREPUESTA A PARED

ELECTRODUCTO DE CAÑERIA

GALVANIZADA SUBTERRANEA

ELECTRODUCTO LIQUIDOS  DE CAÑERIA

GALVANIZADA SOBREPUESTA  A PARED

ELECTRODUCTO LIQUIDOS DE CAÑERIA

GALVANIZADA SUBTERRANEA

INSTALACION   ELECTRICA

DISPENSER DE GNC 25 X 62 CM

VARILLA DE ATERRAMIENTO

Ø 5/8" x 2.40 mts.

SOLDADURA EXOTÉRMICA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

< 5 OHM

CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu

VARILLA DE ATERRAMIENTO

Ø 5/8" x 2.40 mts.

SOLDADURA EXOTÉRMICA
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