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INSTALACION EQUIPOS ELECTRICOS APE
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Nº DESCRIPCION TIPO CODIGO MATERIAL
1 Unión doble APE AMU AºGº
2 Sellador vertical APE AMS AI
3 Tubo hierro galvanizado
4 Caja Antiexplosiva con interruptores APE SMI AI
5 Tubo flexible APE XCC AºInox
6 Botonera para parada de emergencia APE SMBE AI
7 Codo hierro galvanizado
8 Entrerrosca
9 Caja de conexiónes APE CMS AºGº

10 Sellador horizontal APE AMS AI
11 Caja cuadrada con tapa roscada APE CMB AI
12 Artefacto de iluminación tipo tortuga APE LMT AI
13 Artefacto de iluminación p/lámpara 400W APE GS-293 AI
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