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Tapa metálica de plancha de 2.5mm

Vista de Planta

Tubería de Ventilación 2"

Escalera

SCH-40 DN 2"

Vista de Corte

SCH-160 DN 1"

Cupla 1" SW S-6000

Reductor de 1"x1/2"  S-6000

Reductor de 1/2"x3/8" S-6000

Válvula de bloqueo 1/2" NPT-6000

SCH-160 DN25 mm =1"
L=7.7
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REFERENCIAS 5

1. Cañeria 2" SCH-40
2. Brida 2" ANSI-300
3. Emp. flex. 2" S-300
4. Válvula esférica 2" S-300
5. Juanta aislante 2" S-300
6. Espárrogos 5/8"x4"
7. Cámara derivación
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PLANO DE INSTALACIONES DE GNC, VISTA DE PLANTA

ING. DIEGO CHAMBI QUISPE 06/2017

 1 : 100
Nivel 1 Mecánica de GNV

1

 1 : 100
DETALLE DE CÁMARA

2

 1 : 100
INST DE DISPENSER

3

 1 : 100
Sección 1

4

 1 : 100

ELEMENTOS DE PUNTO
DE ENTREGA5


