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GRÁFICOS Y PLANOS
	1. UBICACIÓN DE LA OBRA
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2. TRASPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA

[image: image2.png]Tuberia no debe sobresalir del largo del camion

Tuberia enfajada y asegurada
Tuberia no excede nivel de parantes del cami

Jubos con tapa y proteccion de bisel
X

Apoyos blandos cada 3 m y entre cada nivel de tuberia:
Apoyos no deben permitir rodadura de tubos

Separacién de 15 cm min. con base





3. ESQUEMA GRAFICO DE LOS TEST POINTS

[image: image3.png]



[image: image4.png]SOLDADURA EXOTERMICA Y REVESTIMIENTO





Tramo de Red Primaria Parotani – Irpa Irpa
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